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Wolsztyn, dnia . %.. sierpnia 2017 r.
ON.HK.4250.20.2017

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Wolsztynie

ul. Komorowska 2

64-200 Wolsztyn

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
NA PEYWALNI

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Dz. U. z 2015 1. poz. 2016) oraz po przeanalizowaniu parametréw jako$ci wody na ptywalni
ocenianych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
wynikéw badan wody wykonywanych przez zarzadzajgcego plywalnia, zakresu
1 czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, a takze wynikéw badain wody na plywalni
wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie,
w okresie od 27 czerwca 2016 r. do 26 czerwca 2017 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, ze jako$¢ wody na
plywalni zlokalizowanej w Wolsztynie, ul. Komorowska 2 funkcjonujacej przy Miejskim
Osrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie odpowiada wymaganiom okreslonym
w zalgczniku nr 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na plywalniach

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
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Plywalnia Miejska w Wolsztynie wyposazona jest w 4 niecki basenowe (basen
sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci i jacuzzi), kazda niecka posiada swéj osobny

system cyrkulacji. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociagu miejskiego

Wolsztyn. Prowadzony jest staly proces uzdatniania i dezynfekcji wody w nieckach
basenowych przy uzyciu filtréw piaskowy, podchlorynu sodu oraz lamp ultrafioletowych.
Plywalnia nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pltywania dla niemowlat 1 dzieci do lat 3.

Zarzadca plywalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej
w obiekeie oraz na stronie internetowej informuje o rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni
dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na

ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
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