PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W WOLSZTYNIE
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 68 384-20-23; 68 347-32-49 ul. Drzymaly 16
- PPIS w Wolsztynie 68 384-56-63 64-200 Wolsztyn
- faks 68 384-20-23
- e-mail psse.wolsztyn@pis.gov.pl www.psse-wolsztyn.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw ePUAP:
Higieny Komunalnej 68 384-20-23; 68 347-32-49 /PSSEWolsztyn/SkrytkaESP
- faks 68 384-20-23
- e-mail higiena.komunalna@psse-wolsztyn.pl
WPLYNEEO oryginal / kepia
MOS i R w WOLSZTYNIE Y
KANCELARIA OGOLNA Wolsztyn, dnia ..J.. czerwca 2019 1.
ON.HK.4250.17.2019 [ i 'l
0.6. UB 2019
- 7'k
llo¢ zatay \thf J\ it 7? %// 4 Micjski Oérodek Sportu i Rekreacji
Podpl -., i W WOISZtynie

l ul. Komorowska 2
‘ 64-200 Wolsztyn

ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
NA PEYWALNI

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 1. poz. 59), § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 1.
poz. 2016) oraz po przeanalizowaniu parametrow jakosci wody na plywalni ocenianych na
podstawie wymagan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia, wynikow badan wody
wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnia, zakresu i czestotliwosci wykonywania badan
wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
a takze wynikéw badafh wody na plywalni wykonywanych przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, W okresie od 2 czerwca 2018 1. do 1 czerwea 2019 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, ze jako$¢ wody na
plywalni zlokalizowanej w Wolsztynie, ul. Komorowska 2, funkcjonujacej przy Miejskim
Osrodku Sportu i Rekreacji w Wolsztynie odpowiada wymaganiom okreslonym
w zalaczniku nr 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na plywalniach

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
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Plywalnia Micjska w Wolsztynie wyposazona jest w 4 niecki basenowe (basen
Sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci i jacuzzi), kazda niecka posiada swoj osobny
system cyrkulacji. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu migjskiego
Wolsztyn. Prowadzony jest staly proces uzdatniania j dezynfekeji wody w nieckach
basenowych przy uzyciu filtrow piaskowy, podchlorynu sodu oraz lamp ultrafioletowych.
Plywalnia nie posiada niecek przeznaczonych do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3.

Zarzagdca plywalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej
w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o rocznej ocenie jakodci wody na plywalni
dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego zgodnie 7 § 7 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. I pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22018 r. poz. 1044 ze zm.).
K.R.
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